PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV):

Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315100-9

Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych 45261215-4

NAZWA Rozbudowa dwdch istniejgcych instalacji fotowoltaicznych o magazyny energii w
ZAMOWIENIA: wielorodzinny budynku mieszkalnym

Adres / lokalizacja: ul. Monte Cassino 2, 2i

40-232 Katowice

ZAMAWIAJACY: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0. o.

Adres: ul. Krasinskiego 14
40-019 Katowice

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robét:
inz. Jakub LUKAWSKI

PODMIOT OPRACOWUJACY PRZEDMIAR Skorut Systemy Solarne Sp. z 0. o
ROBOT:

Adres: ul. Wybickiego 71, 32-400 Myslenice

Data opracowania przedmiaru robét: 2026-02-27

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 17739






SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
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Norma EXPERT Wersja; 5.16.400.14 Nr seryjny: 17739






TABELA PRZEDMIARU ROBOT

poI:;cji Kod pozycji ST\S;;)RB Opis robét i obliczenia j.m. | Ilo&c /liczba
PRZEDMIAR: Monte Cassino 2, 2i
1 OSPRZET ELEKTRYCZNY
1 KNR AT-57 |SST-E- 01 Montaz osprzgtu elektrycznego - Inwerter kpl.
d1 0401-02 tréjfazowy hybrydowy o mocy 10 kW
2 2,00 kpl.
RAZEM 2,00
2 SST-E-01 Dostawa, montaz i uruchomienie - System szt,
d.1 analiza magazynowania energii o pojemnosci 18,4 kWh
indywidualna
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
3 KNNR 5 SST-E-0t Wylgceznik nadpradowy B6A 1P szt.
d.1 0407-02
2 2,00 | szt
RAZEM 2,00
4 KNNR 5 SST-E-01 Roztacznik bezpiecznikowy 2P, gPV 25A szt.
d.1 0407-04
2 2,00 | szt
RAZEM 2,00
5 KNNR 5 SST-E-01 Roztacznik bezpiecznikowy 3P, D02 gG 20A szt.
d.1 0407-04
2 2,00 szt.
RAZEM 2,00
6 KNNR 5 SST-E-01 Roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 1 szt.
d.l 0407-03 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
Wylacznik ppoz. obwodéw elektrycznych pradu
statego DC, 2 stringi
2 2,00 | szt.
RAZEM 2,00
2 OKABLOWANIE
7 KNNR 5 SST-E-01 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na m
d.2 0103-08 podiozu innym niz beton
27 27,00 m
RAZEM 27,00
8 KNNR 5 SST-E-01 Ukfadanie kabli YkYZo 5x6 mm2 w budynkach, m
d.2 0715-04 budowlach lub na cstakadach z mocowaniem
14 14,00 m
RAZEM 14,00
9 KNNR 5§ SST-E-01 Uktadanie kabli OMY 3x0,75 mm2 w budynkach, m
d.2 0715-04 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
13 13,00 m
RAZEM 13,00
10 KNNR 5 SST-E-01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do m
d.2 0208-01 7.5 mm2 ukladane w ciggach wielokrotnych na
betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - RS485
18 18,00 m
RAZEM 18,00
11 KNNR 5 SST-E-01 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy odc.
d2 1302-04
4 4,00 | odc.
RAZEM 4,00
3 PRACE POZOSTALE
12 SST-E-01 Wyposazenie instalacji fotowoltaicznej w gasnice kpl.
d3 analiza proszkowg ABC(GP-4x)
indywidualna
2 2,00 | kpl
RAZEM 2,00
13 SST-E-01 System detekeji dymu
d3 analiza
indywidualna
2 2,00
RAZEM 2,00

Norma EXPERT Wersja: 5.16.400.14 Nr seryjny: 17739







